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SAFETY INSTRUCTIONS

The light source contained in this luminaire
shall only be replaced by the manufacturer or
his service agent or a similar qualified person.
Always switch off the power prior to installa-
tion, maintenance or repair activities.

RISK GROUP 2 - CAUTION! Hazardous optical radia-
tion may be emitted from this product. Do not
stare at the luminaire when operating as it may
be harmful to the eyes. The luminaire should
be positioned so that prolonged staring at the
luminaire at a distance of less than 0.94m is

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

La sorgente di luce contenuta in questo siste-
ma di illuminazione dovra essere sostituita solo
dal produttore, dal suo agente di servizio o da
una persona con qualifica similare.

Staccare sempre il filo della corrente prima di
iniziare operazioni di installazione, manuten-
zione o riparazione.

GRUPPO DI RISCHIO 2 - ATTENZIONE! Questo pro-
dotto puo emettere radiazioni ottiche poten-
zialmente pericolose. Non fissare la sorgente
accesa. Potrebbe essere dannoso per gli occhi.
Lapparecchio dovrebbe essere posizionato

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend
door de fabrikant, diens
onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon
met vergelijkbare kwalificaties te worden ver-
vangen.

Schakel altijd de stroom uit voordat u aan ins-
tallatie, onderhoud of reparaties begint.

RISICOGROEP 2 - LET OP! Bij dit product kan even-
tueel gevaarlijke optische straling voorkomen.
Staar niet in de brandende lamp. Dit kan scha-
delijk zijn voor de ogen. Het armatuur moet
worden geplaatst zodat staren in het armatuur

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Lyskilden i dette armatur mé kun udskiftes af
producenten, af en vedligeholdelsesvirksom-
hed udpeget af producenten eller af en tilsva-
rende kvalificeret virksomhed.

Sluk altid for stremmen inden pabegyndelse af
installation, vedligeholdelse eller reparation.

Risikogruppe 2 - ADVARSEL! Produktet kan muligvis
udsende farlig optisk strling. Kig ikke direk-
te ind i armaturet under drift, det kan vare
skadeligt for gjnene. Armaturet skal placeres
séledes sa langvarig stirren ind i armaturet, p&
en afstand der er teettere end 0.94m, undgas.

ENG not expected. ITA in modo da non permettere di fissare a lungo NLD op een afstand kleiner dan 0.94meter niet DAN H f Bl
This product contains a light source of an ener- lapparecchio a una distanza inferiore di 0.94m. verwacht wordt. Die;ftfzkfi:zse'iﬁl::izholf‘:; t(;r';ellySk'lde I ener-
gy efficiency class ... - see table. Questo prodotto contiene una sorgente lumi- Dit product bevat een lichtbron van energie- g g
In case of PVC insulated mains cable, the ins- ;‘:If:ll‘: classe di efficienza energetica ... -vedi efficiéntieklasse ... -zie tabel. L:Llr‘a;liifeafa:\{_‘cgﬂsgoﬁﬁgézingzgks}ééeLt ﬁzﬁt[{ih:
taller MUST ensure that the WHOLE cable is In caso di cavo di alimentazione isolato in PVC, In het geval van PVC-geisoleerde voedingska- matiske férhold dette geelder isér UV-straler
protected against climatic conditions, espe- linstallatore DEVE garantire che il cavo INTERO bels MOET de installateur ervoor zorgen dat de og regn. Elektrikeren slgal derfor sorge for, at
cially UV rays and rain, by making sure that sia protetto dalle condizioni climatiche, in par- GEHELE kabel wordt beschermd tegen klimaa- kgble% forbliver inde | armaturet o m%sten,
the cable is contained inside the luminaire ticolare dai raggi UV e dalla pioggia, assicuran- tomstandigheden, met name UV-stralen en g .
and pole dosi che il cavo sia contenuto allinterno del regen, door ervoor te zorgen dat de kabel zich ISR
corpo illuminante e del palo in het armatuur en de paal bevindt Type Y montering: Hvis det eksterne kabel eller
Y-connection: In case of damage to the wire, it Lednlng ﬁa detti armatur er beskadiget, m4 det
has to be replaced only by the manufacturer, Collegamento Y: in caso di danneggiamento, il Y-verbinding: in geval van schade aan de draad eﬁ:ru:fse:\ftseesraczr?r‘tjr?eerngﬁn roducenten eller
distributor or by an expert, to avoid risks. cavo deve essere sostituito esclusivamente dal dient deze te worden vervangen door de fabri- tilsvarende kvahﬁf:eret ersgn for at undga
costruttore, dal distributore o da un tecnico kant, de distributeur of door een expert, om skader. P g
esperto per evitare rischi. risico’s te vermijden.
0 INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
SICHERHEITSHINWEISE 2rédto éwiatta zamontowane w tej oprawie WHCTPYKLMS! Ge3onacHocTi Sursa de lumind din acest corp de iluminat
Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom moze byé wymieniane wytacznie przez produ- 3aMeHy WCTOMHMKG CBETA ANA 3TOT0 CBETMMbHMKA trebuie nlocuitd numai de producator sau de
Hersteller bzw. von dessen t ye wy ik vy al b i p kp ifi y An reprezentantul sau de service sau o persoana
Kundendienst oder einer &hnlich qualifizierten centa, pracownika serwisu lub inng wykwalifi- [OMKEH BBINOTMHATL TDJ‘IbKO npon3 Bonmenb CepBYICHbI ce detine calificiri similare.
Person ausgetauscht werden. kowang osobe. ?;Z:ng;;(awew
- " " Opriti intotdeauna alimentarea electrica ina-
Schalten Sie die Stromversorgung vor Installa- :;ZEd rozpolcz'ectl)em msfatl‘agl, k;tnservyaql ll“tj I'I inte de lucrérile de instalare, intretinere sau
tions-, Wartungs- und aprawy nalezy bezwzglednie odtaczyc zasila epen reparatil.
Repar’aturarbeiten stets ab nie elektryczne. ofCnyxusaHia W  pemorTa  Bcerda oTkIoYaiITe
. L nuTakive ycTpoiicTea. GRUP DE RISC 2 - ATENTIE! Este posibil ca acest
Risikogrupge 2 - VORSICHT! Von diesem Produkt Ejvli:@ l:]‘g;:i;ire%i'{‘keZEZENlE Produkt moze emi- FPYMMA PUCKA 2 - BHUMAHME! Boamoxro produs sd _emitéh radiatii optice pe[iguloase.
kann maglicherweise gefdhrliche optische romieniowanie optyczne szkodliwe dla oczu ONACHOE ONTUYECKOE U3NYYEHUE OT 3TOr0 Mafenus. He Nu priviti direct inspre lampa aflata in stare
Strahlung ausgehen. Es ist darauf zu achten, Eie nalez: atrzecp gez oérednio na pracuiace CMOTOVTE Ha UCTOUHIK ca)é'ra MoXer GbiTb BpeaHo ans de functionare. Acest lucru poate fi daunitor
dass man im eingeschaltetem Zustand der Le- srodio évgi;t!a ) raws owinna b 5 takjga— maSpCBeTVIJ'IbHMK OTKEH BbiTh acnono»?elfl TaﬁlMM ochilor. Aparatul de iluminat trebuie s fie po-
uchte nicht innerhalb einer Distanz von 0.94m montowana, a'b Pe' d’(upotrwa’(a gbserwac'a oBpason, 4Tos! ﬁbIJI':IlO HOBOSMONHO E:MOT @Th Ha HETD G zitionat astfel incat si nu fie posibil, in mod
DEU direkt in die Leuchte schaut. Dies kénnte POL ina, aby Jej gotrw bserwacia  puyg 0P P RON normal, privitul directa inspre lamp3, la o dis-
schadlich fiir Thre Augen sein byta mozliwa z odlegtosci nie mniejszej niz paccTosiHust MeHee 0.94m. tanta mai mica de 0.94m.
g rall 0.94m. 30T NPOAYKT COAEPKAT UCTOYHMK CBETa C KNaccoMm
Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Produkt zawiera srédto éwiatta o klasie efekty- HEPrOSBHEKTVBHOCTH ... -CM. TG Acest produs contine o sursa de lumina din
Energieeffizienzklasse ... -siehe Tabelle. whnosci energetyczne] ... -patrz tabela. Y P o Y- clasa de eficientd energetica......-conform ta-
Bei Verwendung eines PVC isolierten Netzka- 3 bel
bels MUSS der Installateur sicherstellen, dass W przypadku kabla sieciowego izolowane- 30»5?&3& KESWEQ“J?S?@%E?? I:ISOHB%\EI%IE) B
das GESAMTE Kabel vor klimatischen Bedin- przyp - ATy nry In cazul cablului de alimentare cu izolatie din
¢ go PCV instalator MUSI upewni¢ sig, ze kabel kabens OT BO3RENCTBUS KNUMATMHECKUX YCOBHM, : h : Ty
gungen -insbesondere vor UV-Strahlen und Re- GALY jest chroniony przed warunkami Klimaty- 0C0BEHHO OT YNbTPACVONETOBLIX Nyeit 7t AOKAS, PVC, instalatorul TREBUIE sa se asigure ca TOT
gen- geschiitzt ist, indem sichergestellt wird, I ny prze W Y’ YD y Aoxa cablul este protejat impotriva conditiilor clima-
dass das Kabel in der Leuchte und dem Mast cznymi, w szczeglnosci przed promieniowan- ybeauBlliuch, 41O KaGenb  HAxopuTCA  BHYTPM tice, mai ales impotriva razelor UV si a ploii
verschlossen ist iem UV i deszczem, upewniajac sig, ze kabel CBETUIBHYKA M OMOpbI. asig’uré\ndu—se ci acest cablu este plasat in
znajduje sie wewnatrz oprawy i stupa. Moakniouewne Y: B cnyuae  NOBPEXIeHUs interiorul aparatului de iluminat si al stalpului
Y-Verbindung: Falls die Leitung beschadigt ist, o . . . ~ . N
darf diese nur vom Hersteller, dem Handler Eolgczeme Y: ze vyégledqw bezpieczenstwa usz kabens ero  saena I'IpOI%CiBO/:lMTCﬂ TOMBKO Conexiune Y: in caz de deteriorare a firului,
oder einem Experten ersetzt werden, um Risi- v\?{zggxigrzfzv‘:; ':gmZ'eerﬂamﬁ";irwmfr;'m ggg#:ﬂ%l’;nenem, AUCTPHOBIOTOPOM nm acesta trebuie inlocuit numai de catre pro-
ken zu vermeiden. wyka\lnzalifikgwanepo elektryka ystry! PTOM. ducitor, distribuitor sau un expert, pentru evi-
Y g yka. tarea riscurilor.
INSTRUCTIONS DE SECURITE A
La source lumineuse contenue dans ce lumi- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD R SR deste candeeiro deve .
naire doit étre uniquement remplacée par le Solo el fabricante, un agente del servicio téc- ser substituida apenas pelo SAKERHETSINSTRUKTIONER
fabricant, son agent de maintenance ou une nico o persona con cualificacion similar puede fabricante, pelo geu tecpnlco de assisténcia ou Ljuskillan som monteras i denna armatur far
autre personne disposant des qualifications sustituir la fuente de luz de este sistema de or uma egsoa com qualificacdo equivalente. endast ersittas av en Schréder-anstilld eller
appropriées. iluminacion. P P q G q annan kvalificerad person.
. 5 . " " . : i Desligue sempre a alimentagdo antes de pro-
Mettez toujours l'appareil hors tension avant Apague siempre el interruptor de alimentacion roh A 2 5 Sténg alltid av strommen fére installation, un-
toute opération d’installation, d’entretien ou antes de realizar tareas de instalacién, mante- gﬁdreer aaf\acté\gdades de instalag&o, manutengao derhgll eller reparation.
de réparation. nimiento o reparacion. paragao.
~ M . N . Rlskgrupp 2 - VARNING! Eventuellt farlig optlsk
RISQUE GROUPE 2 - ATTENTION ! Ce produit émet GRUPO DE RIESGO 2 - iPRECAUCION! radiacién éptica GggpggiiRggoegniGLE;\‘CaAO::ngg;eslt:SC?ogSf: stralning fran denna produkt. Stirra ej pa drift-
potentiellement des rayons dangereux pour la posiblemente peligrosa emitida por este pro- ’,':"50 olharg ara a luz em ’;uncionamengo Pode lampan. Kan vara skadligt for 6gonen. Armatu-
vue. Regarder directement la source lumineuse ducto. No mire a la lampara en funcionamiento. ser re'udi’xj:ial ara os olhos. A lumindria deve ren bor placeras sé att langvarigt stirrande in i
et de maniére continue pourrait causer des lé- Puede ser dafino para los ojos. El sistema de ser pogicionads de modo a que nio seja ex- armaturen pa ett avstdnd som ar narmare 4n
sions aux yeux. Le luminaire doit étre installé iluminacién debe instalarse de modo que la ectpével um olhar prolon: adoq araa lurnJinéria 0.94m ej ar mojligt.
FRA de fagon & ne pas pouvoir regarder la source  SPA  mirada fija prolongada a la luminaria, a una dis- POR Zm funcionamentopa umga distpéncia inferior a SWE Denna produkt innehaller en ljuskalla av ener-
lumineuse directement de maniére continue a tancia menor de 0.94m no se espere. 0.94m gieffektivitetsklass ... -se tabell.
moins de 0.94m. Este producto contiene una fuente de luz de ’ . 4 _
Ce produit contient une source lumineuse de clase de eficiencia energética ... -ver tabla. E:tgepg?g'iggc?g';t:;‘ Zggafonfsedretggzega clas Vid PVC-isolerad kabel méste installatdren
classe d’efficacité énergétique... -voir tableau. g g se till att hela kabeln &r skyddad mot klimat-
En el caso de un cable aislado de PVC, el ins- . forhéllanden, sirskilt UV-strélar och regn, ge-
Dans le cas d’un cable secteur isolé en PVC, talador DEBE asegurarse de que todo el cable ,“:.cht?f:mdep\c/?;b"o‘i.ﬁs::f;.fgfaé;éggczge'sﬁﬁr nom att se tlll att kabeln monteras inuti arma-
linstallateur DOIT s’assurer que le cable EN- esté protegido contra las condiciones clima- ue TODO o cabo & protesido das condlg Ses turen och stolpen
TIER est protégé contre les conditions clima- ticas, especialmente los rayos UV y la lluvia, glima’ticas es ecialmpentegraios W e chguva
tiques, en particulier les rayons UV et la pluie, asegurandose de que el cable esté dentro de la certiﬁcand’o»ss Ue 0 cabo esta contido dentro Typ Y-anslutning:
en s’assurant que le cable est contenu a linté- luminaria y el poste da luminaria e dg coluna. Om den externa kabeln eller ledningen pa den-
rieur du luminaire et du poteau " na armatur ir skadad, fir den endast bytas ut
Conexion enY: si el cable se dafia, solo debe re- T " av tillverkaren eller av en servicepartner till
Connexion Y : si le cable est endommage, il ne emplazarlo el fabricante, un distribuidor o un t'gf?:gs'tei{zi;gss :i::":?ongagg’c:m tggtfﬁ tillverkaren eller motsvarande kvalificerad per-
peut étre remplacé que par le fabricant, par experto para evitar riesgos. ! penas p P son, for att undvika skador
le distributeur ou par un expert, afin d’éviter buidor ou por um técnico especializado, para
tout risque. P P evitar riscos.
BIZTONSAGI UTMUTATO iHCTpYKUin Geaneki UPUTSTVA
A lampatestben talalhato fenyforrast klzaro- [xepeno caitna, Wo MICTUTLCS Y LbOMY CBITUITbHUKY, Izvor svetla u ovom rasvetnom telu moze da
lag a gyarto, szervi; vagy TIOBUHEH 3aMIHSTY NULLIE BUPOGHUK, OO CEpBICHUI areHT zameni samo proizvodag, njegov servisni agent
szakszerviz szakembere cserélheti ki. abo Kaamd)lkoaaua ocoba. ili na sli¢an nacin kvalifikovana osoba.
A szerelés, karbantartas és javitas elétt minden T SPREE 3apxom nepes Uvek iskljucite napajanje pre instalacije, odrza-
esetben végezzen aramtalanitast. AornsAoM abo peMoHTOM. vanja ili popravke.
. . SR .
KOCKAZATI CSOPORT 2 - VIGYAZAT! A berendezés Rkt 2 NﬁEtﬁfaht e TPYNA PU3UKY 2 - YBATA! MoxaueicT HeSeanestoro GRUPA RIZIKA 2 - PAZNJA! Proizvod moze emitovati
veszélyes optikai sugarzast bocsathat ki! Ne o] T8 }’ié N e R”jbﬁt}i;a’%m ONTMYHOTO  BUMPOMIHIOBAHHS  BIA  LbOTO  MPOAYKTY. Stetno opticko zracenje.
nézzen bele a bekapcsolt lampatestbe! Sze- ‘EE,EO 4\+ XV\];W‘ s = = YHuKaiiTe npamMoro NOrMAQY Ha BBIMKHEHe [xepeno Izbegavati vizuelni kontakt sa svetlosnim izvo-
met karosito hatas léphet fel. A lampatestet AR N fL CITL nx - caitna. Moxe Gy Wwkinnueo Ana o4eit. CBITUNbHIK Mae rom dok je u radu. Moguée ostecenje vida. Sve-
ugy ajanlott pozicionalni, hogy ralatas esetén a o TR e e 6yT Po3TaLLIoBaHU TaK, WD YHUKHYTY Fioro TpUBaNoro tiljku treba pozicionirati tako da se ne o&ekuje
HUN lampatest ne legyen 0.94m-nél kdzelebb! CHI B EEPVCES L - Jé\/ﬂﬁﬁ' N UKR crormsgaxHs 3 BiacTaHi Briiue, Hik 0.94m. SRP duzi vizuelni kontakt sa izvorom sa razdaljine
Ez a termék ... energiahatékonysagi osztalyba BN L,L}Emﬂ,u 1‘;% i g‘%ﬁﬁ Lleir npopykt  micTuTb  fKepeno  csitna - knacy manje od 0.94m.
tartozo fényforrast tartalmaz - Isd tablazat. %iﬂm’j‘ k. ﬁﬁ%ﬁﬁﬁ!@iﬂ&’ﬂ ;ﬂﬂﬂ €HeproeeKTUBHOCTI ... -AvB. Tabn. Ovaj proizvod sadrZi izvor svetlosti klase ener-
AUl ie) = getske efikasnosti ... -pogledajte tabelu.
PVC szigetelésli tapkabel esetén a telepitonek TEEE Y Bunapky xaﬁen»o xuenexHs i3 MBX isonaujeto,
biztositania KELL, hogy a TELJES kabel védett Vit MOHTaXHUK BVHEH  3abesneuntn  3axuct U slucaju napojnog kabla sa PVC izolacijom,
legyen az eghajlatl viszonyoktél, kiildndsen az gﬁﬂgwgﬂ%y %)Eﬁ%zﬂ BN TS BCbOrO xaﬁemo Bifl BITMBY KNIMATUYHUX YMOB, izvoda& MORA obezbediti zastitu CELOG kab-
UV sugarzastol és az esd tigyelve arra, hogy SRS = NS Eé‘l?f&% ocobnueo Bif yNbTpacdioneToBMX MPOMEHIB Ta la od klimatskih uslova, posebno UV zragenja
a kabel a lampatest és az oszlop belsejében m?@;af’n AOUY, NEpeKoHaBLIMCh, WO Kabenb 3HaxXomuTbesa i kise, tako Sto ce osigurati da se kabal nalazi
legyen. BCEPEANHI CBITUMbHIKA Ta ONopu unutar svetiljke i stuba.
Y-csatlakozé: A sériilt k ol syar- Y-3’eAHaHHA: Y pasi MOWKOMKEHHS Apoty ioro Y-veza: U sluéaju oStecenja zice zamenu mora
to, forgalmazd vagy szakember cserelhetl kl a Mae 3aMiHUTV NuiLe BUPOBHWK, AUCTPUG'lTOp Yn da obavi isklju€ivo proizvodaé, distributer ili
kockazatok elkeriilése végett. ekcnepT, o6 3anobirtin pusikam. struénjak kako bi se izbegao rizik.
steded] Olodss risk group 0 risk group 1 ; risk group 2 .
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- The information, descriptions and illustrations herein are only of an indicative nature and subject to changes without notice.
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